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オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, kyoto, 600-8530 Japan

●カスタマサポートセンタ
　0120－919－066（フリーコール）
　 携帯電話やPHS からのご利用は
　 電話 055-982-5015 (通話料がかかります)
【技術のお問い合わせ時間】　
営業時間：8:00～21:00　　営業日：365日
上記フリーコール以外の制御機器の技術窓口：
　電話 055-982-5000 (通話料がかかります)

●FAX によるお問い合わせは下記をご利用ください。
　カスタマサポートセンタ　お客様相談室　FAX 055-982-5051
●インターネットによるお問い合わせは下記をご利用ください。
　http://www.fa.omron.co.jp
●その他のお問い合わせ先
　納期・価格・修理・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、
　または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。
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警告表示の意味

•  警告表示

｠注意

警告
正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害
を負ったり万一の場合には重傷や死亡に至ったりする恐れがあります。
また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害
を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

警告

電線が抜け感電の恐れがあります。
端子台に接続するときは、単線またはフェルール端子の先端が端子台に突き当たるまで
まっすぐ挿入してください。

・  配線挿入時またはリリースホールへのマイナスドライバ挿入時に 40N以上（形S8VK-WA96024
の出力端子台のみ 100N以上）の力で端子台を押さえつけないでください。

・  リリースホールには配線しないでください。
・  リリースホールにマイナスドライバを押し込んだ状態で、マイナスドライバを傾けたり、ね
じったりしないでください。端子台が破損する恐れがあります。

・  リリースホールにマイナスドライバを押し込むときは斜めにして入れてください。まっすぐ
に入れた場合は端子台が破損する恐れがあります。

・  リリースホールに押し込んだマイナスドライバを落下させないようにご注意ください。
・  電線は無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。断線する恐れがあります。
・  端子（挿入）穴１つに複数の電線を挿入しないでください。
・  電線の先端を予備はんだしないでください。正しい接続ができなくなります。
・  振動・衝撃のかかる可能性のある場合は、フェルール端子付き電線、より線をご使用ください。
・  通電前には、加工時に覆ったシートなどを必ず取り外して放熱に支障がないことをご確認ください。
● 出力電圧調整について
・  出力電圧調整トリマ（V.ADJ）の破損が万一の場合起こる恐れがありますので、必要以上に
強い力を加えないでください。

・  出力電圧調整後の出力電力、出力電流は定格出力電力、定格出力電流以下にしてください。

● INPUT OK 表示灯
入力電圧が許容範囲下限値以上のときに表示灯が点灯します。
注：表示灯が点灯していない場合でも電圧が印加されている場合がありますので、
配線作業時は入力電圧を確認してください。

● DC OK 表示灯・信号出力 
出力電圧が定格出力電圧の 90%以上のときに表示灯が点灯、製品内部のMOS FET リレーが導
通（ON）します。
注：
・  表示灯が点灯していない場合でも出力電圧が発生している場合がありますので、負荷装置へ
の接続時は出力電圧を確認してください。

・  信号出力機能は、製品の出力端子部の電圧を監視しています。
負荷に印加される正確な電圧状態を確認する場合は、負荷端の電圧を測定してください。
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ご承諾事項JPN
当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途
での使用を意図しておらず、お客様が当社商品をこれらの用途に使用される際には、当社は当社商品
に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用
途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
（a） 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、

昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及びうる用途）
（b） 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間連続運転システム、

決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）
（c） 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害

を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）
（d） カタログ等に記載のない条件や環境での用途
＊(a) から (d) に記載されている他、本カタログ等記載の商品は自動車（二輪車含む。以下同じ）向け
ではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当
社営業担当者にご相談ください。
＊上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト､総合カタログ､データシート等最新版のカタログ、
マニュアルに記載の保証･免責事項の内容をよく読んでご使用ください。
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形S8VK-WA24024
形S8VK-WA48024
形S8VK-WA96024
形S8VK-WA24024
形S8VK-WA48024
形S8VK-WA96024
形S8VK-WA□□□24
形S8VK-WA□□□24

0.34～2.5
0.5～2.5
0.75～2.5
2～2.5
3.5～6
8～16
0.25～2.5
2～2.5

22～14
20～14
18～14
14
12～10
8～6
24～14
14

（AWG）（mm2）
端子 形式 推奨電線

入力

出力

信号出力/COM
PE（保護接地）

10mm
12mm
12mm
14mm
16mm
21mm
非推奨

8mm
10mm
10mm
12mm
12mm
18mm
非推奨

8mm
8mm
10mm
15mm
15mm
18mm
18mm

推奨電線
フェルール 端子
導体長さ フェルール端子使用時 フェルール端子未使用時

0.25～1.5mm2/AWG24～16

2～2.5mm2/AWG14
3.5mm2/AWG12
6mm2/AWG10
8～10mm2/AWG8
14～16mm2/AWG6

推奨被覆剥きしろ

● 取り付けについて
・  取り付けタイプについては、Fig.2を参照してください。DINレールについては、カタログを
参照してください。

● 入力電圧について
定格：
AC200 ～ 240V（三相 /単相）
・  AC入力の許容範囲：-15%～ +10%（AC170 ～ 264V）
・  AC200V 未満は、0.5%/V のディレーティングをかけて負荷を軽減してください。

● 出力電圧調整について
出荷時：定格電圧にセットしています。
調整範囲：前面の「V.ADJ」（⑯）により 24～ 29.5V（形 S8VK-WA96024 のみ 24～ 28V）

の範囲で調整が可能です。
右に回すと出力電圧は上がり、左に回すと出力電圧は下がります。
注：V.ADJ（⑯）の操作によっては、出力電圧が電圧可変範囲以上に上昇します。出力電圧を
調整する場合は、製品の出力電圧を確認し負荷を破壊させないようご注意ください。

● 耐電圧試験
製品の＜入力一括①～⑥＞と＜出力⑧～⑫＞間はAC3000V、1分間に耐えるように設計され
ています。試験を実施する場合、耐電圧試験機のカットオフ電流は 20mA に設定して実施して
ください。
注：
・  試験機のスイッチでいきなり 3000Vを印加または遮断すると発生するインパルス電圧によ
り万一の場合、製品が破損することがあります。印加電圧は試験機のボリュームで徐々に
変化させてください。

・  試験時は製品の破損防止のため、必ずすべての端子を短絡してください。

● 絶縁抵抗試験
絶縁抵抗試験を実施する場合は、DC 絶縁抵抗計（DC500V）をご使用ください。
注：試験時は製品の破損防止のため、必ずすべての端子を短絡してください。

● 過電流保護機能
過電流保護回路により、短絡・過電流に対して自動的に出力電圧を低下させ、機器を保護します。
過電流状態が解除されると、製品は自動的に正常運転に復帰します。
注：
・  短絡および過電流状態での使用が継続されますと稀に内部部品の劣化・破損となる場合が
あります。Iout>100%表示灯が点灯していないこと、もしくは Iout>100%信号出力が
OFFであることをご確認のうえご使用ください。

・  万一の場合、内部部品の劣化・破損が考えられますので、負荷側の突入電流、過負荷状態
が頻繁に発生するアプリケーションには使用しないでください。

● 過電圧保護機能
定格出力電圧の約 130%以上の電圧を出力した場合、出力電圧を遮断し、過電圧による負荷の
破損を防止します。復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
注：入力電源の再投入は、必ず原因を取り除いた後に行ってください。

● EU指令への適合について
EMC指令に適合するためのご使用条件については、カタログ、この取扱説明書を参照ください。
・  警告：単相入力時はClassA です。（外付けフィルタなし）
住居、商業もしくは軽工業の環境では無線妨害を引き起こす可能性があります。
本製品は商用電源と接続する住居環境や商業及び軽工業環境での使用は意図しておりま
せんので、ご使用者側で無線妨害に対する十分な遮蔽対策を施してください。
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INSTRUCTION MANUAL

S8VK-WA
S8VK-WA
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OMRON Corporation
SHIOKOJI HORIKAWA, Shimogyo-Ku, Kyoto, 600-8530 Japan

Thank you for purchasing the S8VK-WA.
This Instruction Manual describes the functions, performance, and application 
methods required to use the S8VK-WA.
• Make sure that a specialist with electric knowledge operates the S8VK-WA.
• Read and understand this Instruction Manual, and use the Product with enough 

understanding.
Keep this Instruction Manual close at hand and use it for reference during operation.

この度は、S8VK-WAをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書では、S8VK-WAを使用する上で、必要な機能、性能、使用方法などの
情報を記載しております。
S8VK-WAをご使用に際して以下のことを守ってください。
• S8VK-WAは電気の知識を有する専門家が扱ってください。
• この取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書はいつでも参照できるよう大切に保管してください。

2827685-5C (Side-A)

MODEL

取扱説明書JPN

EN

 CAUTION

WARNING

 CAUTION
•  Minor electric shock, fire, or Product failure may occasionally occur. Do not
   disassemble, modify, or repair the Product or touch the interior of the Product.

•  Minor burns may occasionally occur. Do not touch the Product while power is being 
supplied or immediately after power is turned OFF.

•  During Product failure, fire or electric shock may occur. Be sure to use the 
recommended circuit-breaker or fuse.

•  Minor injury due to electric shock may occasionally occur. Do not touch the 
terminals while power is being supplied.

    Working voltage can be 370 V max. inside. This voltage can be also available 30 s 
after the switch off.

•  Minor electric shock, fire, or Product failure may occasionally occur. Do not allow 
any pieces of metal or conductors or any clippings or cuttings resulting from 
installation work to enter the Product.

Key to Warning Symbols

•  If the circuit-breaker is tripped or the fuse is welded, the equipment may have been 
serious failed. Do not turn ON the input again.

  Warning Symbols

WARNING

If a wire becomes disconnected from the terminal block, electric shock may occur. 
When connect the wires to the terminal block, insert the solid wire or ferrule straight 
into the terminal block until the end strikes the terminal block.

Safety standardsEN

Fig.1

 EN50178
 • DC output terminals (⑧ to ⑫) are electrically 

isolated from the input terminals (① to ⑥).
 • Overvoltage category III.
 • This equipment is for protection class I.
 • Climatic class: 3K3

: According to EN50178.

 UL62368-1, EN62368-1, 
CSA C22.2 No.62368-1

According to Overvoltage category II.

 EN62477-1
According to Overvoltage category III.

 EN61558-2-16/IEC61558-2-16
Matters related to EN61558-2-16/IEC61558-2-16 

 • Switch mode power supply (SMPS) :

 • Short-circuit-proof safety isolating 
transformer:

 UL121201, CSA C22.2 No.213

 CSA C22.2 No.107.1
Caution: For Use In A Controlled 
Environment. Refer To Manual For 
Environmental Conditions.

 Ambient temperature / 
Surrounding Air Temperature 
Max. 55°C at 80% load, 40°C at 100% load 
(>40°C Load derating: 1.33%/K)

 Pollution degree
Use in pollution degree 2 environment.

 DC Input
• Safety standards apply for a DC input with 

UL62368-1, cUR (CSA C22.2 No.62368-1), 
EN/IEC62368-1, EN50178, EN/IEC62477-1, 
and EN/IEC61558-2-16.

• Input voltage: 240 to 350 VDC (<280 VDC 
load derating: 1.0%/V)

 Conformance to RCM
The Power Supply complies with RCM as an 
industrial device.

S

SWITCHING
POWER SUPPLY
スイッチング
パワーサプライ

注意
• 軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。分解、改造、修理し
たり、内部に触らないでください。

• 軽度の火傷が稀に起こる恐れがあります。通電中や電源を切った直後は製品本体に
触らないでください。

• 感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。通電中は端子に触らないでく
ださい。通電時、本体内部には最大370Vの電圧が発生しています。電源OFF後も
30秒間この電圧が残留します。

• 軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。製品の中に金属、導線
または、取り付け加工中の切粉などが入らないようにしてください。

• 製品故障時に発火、感電の危険性がありますので、推奨サーキットブレーカまたは
ヒューズを必ずご使用ください。

• サーキットブレーカがトリップ、またはヒューズが溶断した場合、装置に深刻な故障
が発生した可能性があります。入力を再投入しないでください。

JPN 安全上の要点

JPN 使用上の注意

EN Contact address
OMRON ELECTRONICS LLC
Phone: 1-800-55-OMRON
Phone: 1-847-843-7900
Fax    : 1-847-843-7787

OMRON CANADA INC.
Phone: 1-416-286-6465
Phone: 1-866-986-6766
Fax    : 1-416-286-6648

UNITED KINGDOM
OMRON ELECTRONICS LTD.
Phone: 44-1908-258-258
Fax    : 44-1908-258-158

進口商 台灣歐姆龍股份有限公司  
地址：台灣 台北市復興北路363號6樓    
TEL ：02-2715-3331

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could 
result in death or serious injury. Additionally, there may be severe 
property damage.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may 
result in minor or moderate injury or in property damage.

Precautions for Safe Use
 Installing/Storage Environment
 • Store the Product at a temperature of −40 to 85°C and a humidity of 95% or less.
 • Take adequate measures to ensure proper heat dissipation to increase the long-term 

reliability of the Product. 
The Product is cooled by natural convection. Mount it so that air convection will occur around it.

      1  Direction of air circulation
      2  Space above and below the Product: 23 mm min.
      3  Horizontal separation 0 mm or more
 • A different derating curve from the one for the standard mounting must be used if the horizontal 

separation is less than 15 mm.
 • The internal parts may occasionally deteriorate or be damaged. Do not use the Product in 

areas outside the derating curves.
 • Use the Product at a humidity of 95% or less.
 • Avoid places where the Product is subjected to direct sunlight.
 • Do not use the Product in locations where liquids, foreign matter, or corrosive gases may enter 

the interior of the Product.
 • Avoid places subject to shock or vibration. A device such as a contact breaker may be a vibration source. 

Install the Product away from contactors and other parts and devices that are sources of vibration.
 • If the Product is used in an area with excessive electronic noise or surge, be sure to separate 

the Product as far as possible from the noise and surge sources.
 • The internal parts may occasionally deteriorate and be broken due to adverse heat radiation. 

Do not loosen the screws on the Product.

 Recommended Circuit-breakers and Fuses
 • During the Product failure, fire or electric shock may occur. Be sure to use the recommended 

circuit-breaker or fuse.
 • To comply with safety standards and to ensure safety when using the Product, be sure to use 

the following recommended circuit-breakers or fuses to connect the input to the Product.
 • For input connection, follow Fig. 4.
 • A circuit breaker or fuse can be changed only by the indicated person or skilled person.

 Power Distribution System
For input connection, follow Fig. 4. In the case of 3-phase 4-wire system, without connecting the 
neutral wire, connect the other 3 wires to L1/+, L2 and L3/-.
The equipment is for building-in into a Class I equipment. The marking text must be provided 
when marketed in applicable countries.

 Installation/Wiring
 • Connect the ground completely. A protective earthing terminal stipulated in safety standards is 

used. Electric shock or malfunction may occur if the ground is not connected completely.
 • Minor fire may possibly occur. Ensure that input and output terminals are wired correctly.
 • Minor fire may possibly occur. When switching the Product, be sure to check the equipment 

voltage and use the appropriate Product.
 • To prevent wiring materials from smoking or ignition, confirm wire ratings and use the wiring 

materials given in the following table.

Suitability for UseEN

EN

 Mounting
 • For mounting types, refer to Fig.2. For DIN rail information, refer to the catalog.
 Input Voltage Tolerance
Rating:
200 to 240 VAC (3-phase/Single-phase)
 • Allowable AC input range: -15 to +10% (170 to 264 VAC)
 • When using an input voltage less than 200 VAC, reduce the load calculated with derating 0.5%/V.
 Output Voltage Adjustment 
Default Setting: Set at the rated voltage
Adjustment Range: Adjustable with “V.ADJ” (⑯) on the front surface of the Product from 24 to 29.5 V 

of the rated output voltage (24 to 28 V for S8VK-WA96024 only). 
Turning clockwise increases the output voltage, and turning counterclockwise decreases the output voltage.
Note: The output voltage may increase beyond the allowable voltage range when "V.ADJ" (⑯) 

operation is performed. When adjusting the output voltage, check the output voltage of the 
Product and be sure that the load is not damaged.

 Dielectric Strength Test
The Product is designed to withstand 3,000 VAC for one minute between input terminals ① to ⑥ 
together and output terminals ⑧ to ⑫ together. When conducting the test, set the cutoff current for 
the withstand voltage test device to 20 mA.
Notes:
 •  If the the full dielectric strength voltage of 3,000 V is applied or turned OFF using the switch on the 

tester, the generated impulse voltage may damage the Power Supply. Use the adjustment on the 
tester to gradually increase and decrease the voltage.

 •  To prevent damage, always short all terminals before testing.
 Insulation Resistance Test
When testing the insulation resistance, use a DC resistance meter at 500 VDC.
Note: To prevent damage, always short all terminals before testing.
 Overload Protection
The overload protection circuit will automatically reduce the output voltage for short circuits and 
overcurrents to protect the Power Supply from short-circuit currents and overcurrents. When the 
output current falls within the rated range, the overload protection function is automatically cleared.
Notes:
 •  Internal parts may possibly deteriorate or be damaged if a short-circuited or overcurrent state 

continues during operation. Be sure to check that the Iout > 100% indicator is not lit or the Iout > 
100% signal output is turned OFF before using.

 •  Internal parts may possibly deteriorate or be damaged if the Product is used for applications with 
frequent inrush current or overloading at the load end. Do not use the Product for such applications.

 Overvoltage Protection
When an excessive voltage that is approximately 130% of the rated output voltage or more is output, 
the output voltage is cut OFF, preventing damage to the load due to overvoltage.
To reset the Power Supply, turn off the input power for at least three minutes and then turn it on again.
Note: Do not turn ON the power again until the cause of the overvoltage has been removed.
 Conformance to EU Directives
Refer to the catalog and this instruction manual for details on the operating condition for compliance 
with the EMC Directive.
  •  Warning: Conforms to Class A at single-phase input with no external filters.

In a residential, commercial or light industrial environment it may cause radio interference. This 
Product is not intend to be installed in a residential environment; in a commercial and light industrial 
environment with connection to the public mains supply, the user may be required to take adequate 
measures to reduce interference.
Note: The single-phase input for the S8VK-WA96024 conforms to Class B in the following configuration diagram.

8 mm
8 mm

10 mm

15 mm

10 mm

12 mm
12 mm

16 mm
14 mm

8 mm

10 mm
10 mm

12 mm
12 mm

Not recommended
18 mm

Not recommended
21 mm

18 mm
18 mm

15 mm

● 設置・保管環境について
・  周囲温度 -40 ～ +85℃、相対湿度 95%以下で保管してください。
・  取り付けにあたっては、機器の長期信頼性を向上させるために、放熱に十分留意してくださ
い。自然対流方式ですので、製品周囲の空気が対流するように取り付けてください。
 1　空気の対流
 2　上下間隔 23mm以上
3　左右間隔 0mm以上

・  左右間隔 15mm未満時は、標準取り付け時とはディレーティング曲線が異なります。
・  内部部品の劣化・破損が稀に起こる恐れがありますので、取り付けごとのディレーティング
曲線の範囲を超える状態では使用しないでください。

・  相対湿度が 95%以下の場所で使用してください。
・  直射日光の当たる場所では使用しないでください。
・  製品内に液体や異物、腐食性ガスが入る可能性のある場所では使用しないでください。
・  振動・衝撃の激しい場所では使用しないでください。特にコンタクタなど振動源となる部品
や装置から離して設置してください。

・  強い高周波ノイズやサージを発生する機器からは離して取り付けてください。
・  放熱性の悪化により稀に内部部品が劣化･破損する恐れがあります。製品本体のねじを緩め
ないでください。 

● 配電方式
入力の接続は、Fig.4 に従ってください。三相 4線式の場合は、中性線は接続せず、その他の 3
線を L1/+、L2、L3/- に接続してください。

● 設置・配線について
・  アースは完全に接続してください。安全規格で定められたPE（保護接地）端子のため、アー
スが不完全な場合感電や誤動作の恐れがあります。

・  軽度の発火が万一の場合起こる恐れがありますので、入出力端子など誤配線のないようにご
注意ください。

・  軽度の発火が万一の場合起こる恐れがあります。製品交換時は必ず設備の電圧を確認し、そ
れに適合した製品を使用してください。

・  配線材の発煙・発火を防ぐために、電線の定格をご確認の上、下表の線材をご使用ください。

推奨電線

被覆剥きしろ

注： 線材は銅製で、より線か単線をご使用ください。
ただし、形S8VK-WA96024 の出力は単線の使用不可です。

Compliance with Class I Division 2 Hazardous Location:
SUITABLE FOR USE IN CLASS I, DIVISION 2, GROUPS A, B, C AND D HAZARDOUS 
LOCATIONS, OR NONHAZARDOUS LOCATIONS ONLY.
WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT WHILE THE CIRCUIT 
IS LIVE OR UNLESS THE AREA IS KNOW TO BE FREE OF IGNITABLE CONCENTRATIONS.
WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF ANY COMPONENT MAY IMPAIR 
SUITABILITY FOR CLASS I, DIVISION 2.
THESE DEVICES ARE OPEN-TYPE DEVICES THAT ARE TO BE INSTALLED IN AN 
ENCLOSURE SUITABLE FOR THE ENVIRONMENT AND CAN ONLY BE ACCESSED 
WITH THE USE OF A TOOL OR KEY.
Temperature Code: T4A (S8VK-WA24024)
  T4 (S8VK-WA48024)
  T4 (S8VK-WA96024)

 • Do not apply more than 40 N (100 N for the output terminal block of the S8VK-WA96024) force 
to the terminal block when you insert wiring or insert a flat-blade screwdriver into the release 
hole.

 • Do not wire anything to the release holes.
 • Do not tilt or twist a flat-blade screwdriver while it is inserted into a release hole on the terminal 

block. The terminal block may be damaged.
 • Insert a flat-blade screwdriver into the release holes at an angle. The terminal block may be 

damaged if you insert the screwdriver straight in.
 • Do not allow the flat-blade screwdriver to fall out while it is inserted into a release hole.
 • Do not bend a wire past its natural bending radius or pull on it with excessive force. 

Doing so may cause the wire disconnection.
 • Do not insert more than one wire into each terminal insertion hole.
 • Do not pre-solder the ends of the wires. Doing so will inhibit proper connection.
 • If there is a possibility that the Unit will be subject to vibration or shock, use Wires with Ferrules 

or Stranded Wires.
 • To allow heat to dissipate, always remove the sheet covering the Product for wiring before you 

turn ON the power.
 Output Voltage Adjustment
 • The output voltage adjuster (V. ADJ) may possibly be damaged if it is turned with unnecessary 

force. Do not turn the adjuster with excessive force.
 • After completing output voltage adjustment, be sure that the output power or output current 

does not exceed the rated output power or rated output current.

 INPUT OK Indicator
The INPUT OK indicator will light when the input voltage exceeds the lower limit value of the 
permissible range.
Note: The voltage may be applied even if the indicator does not light. Be sure to check the input 

voltage when performing wiring.

 DC OK Indicator/Signal Output
The DC OK indicator will light when the output voltage is more than 90% of the rated output 
voltage, and the internal MOS FET relay is conducted (turned ON).

Stripping length

Note: When using multiple units through a connecting wire, select a circuit breaker or fuse in 
consideration of the input current and inrush current.

①②③④⑤⑥⑦

⑧⑨⑩⑪⑫

⑬

⑭
⑮
⑯

⑰
⑱
⑲

・  出力電圧を定格出力電圧の 90%未満に設定すると、表示灯が消灯、信号出力がOFFとなる
ことがあります。

● Iout>100%表示灯・信号出力
出力電流が定格出力電流を超えるときに表示灯が点灯、製品内部のMOS FET リレーが導通
（ON）します。
注：
・  短絡時は過電流保護機能により間欠動作になります。その場合、間欠動作に合わせて表示灯
が点滅し、Iout>100%信号出力がON/OFF を繰り返す動作となります。間欠動作時の
Iout>100%信号出力の最小ON時間は 5ms となります。

● 信号出力端子の仕様
（DC OK信号出力端子とCOM端子間、Iout>100%信号出力端子とCOM端子間）
30VDC max、50mA max、ON時残留電圧 2V以下、OFF時漏れ電流 0.1mA 以下
注：
・  信号出力は内部に電流制限回路を備えていませんので、信号出力端子に流れる電流が 50mA
を超えないよう注意してください。

・  配線後は正常に動作することを確認してください。

● 詳細はカタログを参照してください。

Notes: 
 • The output voltage may be generated even if the indicator does not light. Be sure to check the 

output voltage when connecting to the load.
 • The signal output function monitors the voltage of the Product's output terminals. Be sure to measure 

the voltage of the load terminal when checking the accurate voltage status applied to the load.
 • If the output voltage is set to less than 90% of the rated output voltage, the indicator may go 

off and the signal output may be turned OFF.
 Iout > 100% Indicator/Signal Output
The Iout > 100% indicator lights up when the output current exceeds the rated output current, 
and the internal MOS FET relay is conducted (turned ON).
Note:  During a short-circuit, the indicator will operate intermittently due to the overload protection 

function. When this happens, the indicator will blink in accordance with the intermittent 
operation, and the Iout > 100% signal output will repeated turn ON and OFF. The shortest 
ON time of the Iout > 100% signal output during intermittent operation is 5 ms.

 Specifications of the Signal Output Terminals 
(between DC OK Signal Output Terminal and COM Terminal, and between 
Iout > 100% Signal Output Terminal and COM Terminal)

30 VDC max., 50 mA max., residual voltage when ON less than 2 V, leakage current when OFF less than 0.1 mA.
Notes: 
 • The Product is not equipped with an internal current limiting circuit, so be sure that the current 

flowing to the signal output terminals does not exceed 50 mA.
 • Be sure to check that the signal output terminals are working normally after wiring.
 See the product catalog for details.

三相
単相
DC
三相
単相
DC
三相
単相
DC

サーキットブレーカ：AC240V以上、4～20A　B、C、D特性
サーキットブレーカ：AC240V以上、4～20A　B、C、D特性
ヒューズ：速断型、DC350V以上、6A
サーキットブレーカ：AC240V以上、4～20A　B、C、D特性
サーキットブレーカ：AC240V以上、7～20A　B、C、D特性
ヒューズ：速断型、DC350V以上、8A
サーキットブレーカ：AC240V以上、8～20A　B、C、D特性
サーキットブレーカ：AC240V以上、13～20A　B、C、D特性
ヒューズ：速断型、DC350V以上、15A

形式 入力 推奨品（製品1台につき）

形S8VK-WA24024

形S8VK-WA48024

形S8VK-WA96024

注： 渡り線により複数台使用するときは、入力電流と突入電流を考慮し、サーキットブレー
カまたはヒューズの選定をしてください。

● 推奨サーキットブレーカ、ヒューズ
・  製品故障時に発火・感電の危険性がありますので、推奨サーキットブレーカまたはヒュー
ズを必ずご使用ください。

・  安全規格の適合と装置の安全性確保のため、下表の推奨サーキットブレーカまたはヒュー
ズを介して、製品に入力を接続してください。

・  入力の接続は Fig.4 に従ってください。
・  サーキットブレーカまたはヒューズの交換作業は教育を　受けた人または熟練者がご担当く
ださい。

Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or 
regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’s application or use 
of the Product. At Buyer’s request, Omron will provide applicable third party certification 
documents identifying ratings and limitations of use which apply to the Product. This 
information by itself is not sufficient for a complete determination of the suitability of the 
Product in combination with the end product, machine, system, or other application or use. 
Buyer shall be solely responsible for determining appropriateness of the particular Product 
with respect to Buyer’s application, product or system. Buyer shall take application 
responsibility in all cases.
NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO 
LIFE OR PROPERTY OR IN LARGE QUANTITIES WITHOUT ENSURING THAT THE 
SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT 
THE OMRON PRODUCT(S) IS PROPERLY RATED AND INSTALLED FOR THE 
INTENDED USE WITHIN THE OVERALL EQUIPMENT OR SYSTEM.

Recommend Wire Type Ferrules length Ferrules used Ferrules not used
Recommend Stripping length

0.25 to 1.5 mm2/AWG24 to 16

2 to 2.5 mm2/AWG14

6 mm2/AWG10
3.5 mm2/AWG12

Recommend Wire Type Ferrules length Ferrules used Ferrules not used
Recommend Stripping length

0.25 to 1.5 mm2/AWG24 to 16

2 to 2.5 mm2/AWG14

6 mm2/AWG10
3.5 mm2/AWG12

8 to 10 mm2/AWG8
14 to 16 mm2/AWG6

3-phase
Single-phase

DC
3-phase

Single-phase
DC

3-phase
Single-phase

DC

Circuit breaker: 240 VAC min., 4 to 20 A, Type B, C, or D characteristics
Circuit breaker: 240 VAC min., 4 to 20 A, Type B, C, or D characteristics
Fuse: Fast-acting type, 350 VDC min., 6 A
Circuit breaker: 240 VAC min., 4 to 20 A, Type B, C, or D characteristics
Circuit breaker: 240 VAC min., 7 to 20 A, Type B, C, or D characteristics
Fuse: Fast-acting type, 350 VDC min., 8 A
Circuit breaker: 240 VAC min., 8 to 20 A, Type B, C, or D characteristics
Circuit breaker: 240 VAC min., 13 to 20 A, Type B, C, or D characteristics
Fuse: Fast-acting type, 350 VDC min., 15 A

Model Input Recommended Items (per one Product)

S8VK
-WA24024

S8VK
-WA48024

S8VK
-WA96024

Recommend Wire:

Note: Use copper stranded or solid wires.
However, solid wires can not be used for the S8VK-WA96024 output terminal.

S8VK-WA24024
S8VK-WA48024
S8VK-WA96024
S8VK-WA24024
S8VK-WA48024
S8VK-WA96024
S8VK-WA24
S8VK-WA24

0.34 to 2.5
0.5 to 2.5
0.75 to 2.5
2 to 2.5
3.5 to 6
8 to 16
0.25 to 2.5
2 to 2.5

22 to 14
20 to 14
18 to 14
14
12 to 10
8 to 6
24 to 14
14

(AWG)(mm2)
Terminal Model Recommend Wire

Input

Output

Signal output/COM
PE (protective earthing)

Precautions for Correct UseEN

注：形S8VK-WA96024 の単相入力は、下図の構成でClassB に適合しています。
ノイズフィルタ
（形S8V-NFS206）

L

N

L

N

L’ L1/+

L3

PE －V

+V

PE

N’

クランプフィルタ
（SEIWA製：E04SR301334）

クランプフィルタ
（SEIWA製：E04SR401938）

形 S8VK-WA96024

負
荷

Noise filter (S8V-NFS206)

LL

NN

L’ L1/+

L3

PEPE -V

+V

N’

Clamp filter
(manufactured by
SEIWA: E04SR301334)

Clamp filter
(manufactured by
SEIWA: E04SR401938)

S8VK-WA96024

Load

Nomenclature/各部の名称

Fig. 3Fig. 2 Standard mounting / 
標準取り付け状態

Mounting / 取り付け方法について

①, ② Input terminal (L1/+) 
③, ④ Input terminal (L2)
⑤, ⑥ Input terminal (L3/-)
⑦ PE (protective earthing) terminal (     )

(A PE (protective earthing) terminal 
stipulated in the safety standards is used. 
Connect fully to ground.)

⑧, ⑨ DC output terminal (+V)
⑩, ⑪, ⑫  DC output terminal (-V)

⑬ INPUT OK indicator (INPUT OK: green)
⑭ Iout > 100% indicator (Iout > 100%: yellow)
⑮ DC OK indicator (DC OK: green)
⑯ Output voltage adjuster (V.ADJ)
⑰ Iout > 100% signal output terminal 
⑱ DC OK signal output terminal
⑲ COM terminal

①、② 入力端子 (L1/+)
③、④ 入力端子 (L2)
⑤、⑥ 入力端子 (L3/-)
⑦ PE（保護接地）端子（  　）
　（安全規格で定められたPE（保護接地）端子のため、
　アースは完全に接続してください。）
⑧、⑨ 直流出力端子 (+V)
⑩、⑪、⑫ 直流出力端子 (-V)

⑬ INPUT OK 表示灯 (INPUT OK：緑 )
⑭ Iout>100%表示灯 (Iout>100%：黄 )
⑮ DC OK 表示灯 (DC OK：緑 )
⑯ 出力電圧調整トリマ (V.ADJ)
⑰ Iout>100%信号出力端子
⑱ DC OK 信号出力端子
⑲ COM端子

Fig.1

各部の名称JPN

NomenclatureEN
Fig.1

2

2

1

33

1

1 1 1

1

Fig. 1

Fig. 4
TN-S

Power Distribution System / 配電方式

TN-C TT

IT

Fuse/
ヒューズ

Single-phase / 単相 DC

Circuit breaker/
サーキットブレーカ

L1
L2
L3
N
PE

PEN
L3
L2
L1 L1

L2
L3
N

L3
L2
L1

S8VK-WA24024
S8VK-WA48024
S8VK-WA96024

The S8VK-WA24024 is shown in the full view drawing.
外形図は、形S8VK-WA24024 を使用しています。

形S8VK-WA24024
形 S8VK-WA48024
形 S8VK-WA96024
 

Circuit breaker/
サーキットブレーカ

Circuit breaker/
サーキットブレーカ

Circuit 
breaker/
サーキット
ブレーカ

Circuit 
breaker/
サーキット
ブレーカ

Circuit 
breaker/
サーキット
ブレーカ

Fig.4

Single-phase / 単相

L1
(L2)
L3
PE

Fig.1

S

● EN50178
・ 直流出力端子（⑧～⑫）は、入力端子（①～⑥）
と電気的に分離されています。

・ 過電圧カテゴリ III
・ 機器は保護クラスＩ
・ 気候条件：3K3　
以上 EN50178 に従います。

●UL62368-1、EN62368-1、
CSA C22.2 No.62368-1

過電圧カテゴリⅡに従います。

●EN62477-1
過電圧カテゴリⅢに従います。

● EN61558-2-16/IEC61558-2-16
注意事項
・ スイッチングモード電源（SMPS）：

・ 耐短絡安全絶縁変圧機：

● 使用周囲温度について
80％負荷で最大 55℃、100％負荷で最大 40℃
40℃を超える場合は、1.33%/K のディレーティ
ングをかけて負荷を軽減してください。

● 汚染度について
汚染度２の環境で使用してください。

● DC入力時について
・ DC 入力時はUL62368-1、
cUR（CSAC22.2No.62368-1）、
EN/IEC62368-1、EN50178、EN/IEC62477-1、
EN/IEC61558-2-16が安全規格対象となります。

・入力電圧：DC240 ～ 350V
DC280V未満は 1.0%/V ディレーティングをか
けて負荷を軽減してください。

● RCMへの適合について
本製品は産業用機器として適合しています。

安全規格JPN

1 3

2

1 3

2

● プッシュインPlus 端子台からの取り外し
電線を端子台から取り外すときは、以下の手順により
行ってください。
取り外し方法は、より線／単線／フェルール端子とも
同じです。
1. マイナスドライバを斜めにし、リリースホールに押し込んで
ください。

2. リリースホールにマイナスドライバを押し込んだ状態で、電
線を端子（挿入）穴から抜いてください。

3. マイナスドライバをリリースホールから抜いてください。

● 推奨マイナスドライバ
電線の接続と取り外しには、マイナスドライバを使用します。
マイナスドライバは、以下のものを使用してください。

形S8VK-WA□□□24 ： 入力端子台/
 PE端子台
形S8VK-WA24024 ： 直流出力端子台
形S8VK-WA48024 ： 直流出力端子台
形S8VK-WA□□□24 ： 信号出力端子台/
 COM端子台

● プッシュインPlus 端子台への接続

0.4mm

φ2.5mm

2.5mm

側面 正面

形S8VK-WA96024： 直流出力端子台

0.6～0.8mm

φ4.0mm

4.0mm

側面 正面

・  圧着棒端子（以降フェルール端子）付き電線、
単線の接続方法
端子台に接続するときは、単線またはフェルール端子
の先端が端子台に突き当たるまでまっすぐ挿入してく
ださい。
細い単線で接続しにくい場合は、より線の接続方法同
様にマイナスドライバを使用してください。

・  より線の接続方法
端子台に接続するときは、以下の手順により行ってく
ださい。
１． マイナスドライバを斜めにし、リリースホールに押し込んで
ください。
押し込み角度は、10°～15°が適切です。マイナスドライ
バを正しく押し込むと、 リリースホール内のバネの反発を
感じます。

２． リリースホールにマイナスドライバを押し込んだ状態で、電
線の先端が端子台に突き当たるまでまっすぐ挿入してく
ださい。

３． マイナスドライバをリリースホールから抜いてください。

・  接続確認
・ 挿入後、軽く引っ張って電線が抜けないこと（端子台に固定されていること）を確認してください。
・ 推奨フェルール端子を使用し、端子台に挿入後、導体部の一部が見える場合もあります
が、製品の絶縁距離は満足しています。

マイナスドライバ

10～15°

端子（挿入）穴

フェルール端子
または単線

リリースホール

マイナスドライバ

10～15°

S8VK-WA24: Input terminal block/
 PE terminal block
S8VK-WA24024: DC output terminal block
S8VK-WA48024: DC output terminal block
S8VK-WA24: Output signal terminal block/  
 COM terminal block

S8VK-WA96024: DC output terminal   
block

0.4 mm

2.5 dia.

2.5 mm

Side Front

0.6 to 0.8 mm

4.0 dia.

4.0 mm

Side Front

Flat-blade screwdriver

10 to 15°

1 3

2

1 3

2

 Removing Wires from Push-In Plus Terminal Block
Use the following procedure to remove wires from the 
terminal block.
The same method is used to remove stranded wires, solid 
wires, and ferrules.
1. Hold a flat-blade screwdriver at an angle and insert it 

into the release hole.
2. With the flat-blade screwdriver still inserted into the 

release hole, remove the wire from the terminal 
insertion hole.

3. Remove the flat-blade screwdriver from the release hole.

● Checking Connections
• After the insertion, pull gently on the wire to make sure that it will not come off and the 

wire is securely fastened to the terminal block.
• If you use the recommended ferrule, part of the conductor may be visible after the ferrule 

is inserted into the terminal block, but the Product insulation distance will still be 
satisfied.

 • Connecting Wires with Ferrules and Solid Wires
Insert the solid wire or ferrule straight into the terminal 
block until the end strikes the terminal block.
If a wire is difficult to connect because it is too 
thin, use a flat-blade screwdriver in the same 
way as when connecting stranded wire.

● Connecting Stranded Wires
Use the following procedure to connect the wires to the 
terminal block.
1. Hold a flat-blade screwdriver at an angle and insert it 

into the release hole. 
The angle should be between 10° and 15°. 
If the flat-blade screwdriver is inserted correctly, you will 
feel the spring in the release hole.

2. With the flat-blade screwdriver still inserted into the 
release hole, insert the wire into the terminal hole until it 
strikes the terminal block.

3. Remove the flat-blade screwdriver from the release 
hole.

 Recommended Flat-blade Screwdriver

Flat-blade screwdriver

10 to 15°

Terminal 
(Insertion) 
hole Release 

hole
Ferrules 
and solid wires

 Connecting Wires to the Push-In Plus Terminal Block

Use a flat-blade screwdriver to connect and remove wires.
Use the flat-blade screwdriver shown below.

L

N
PE

＋

ー
PE
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 Desconexión de los cables del bloque de 
terminales Push-In Plus
Utilice el siguiente procedimiento para extraer cables del 
bloque de terminales.
Se utiliza el mismo método para retirar cables trenzados, 
sólidos y virolas.
1. Sujete un destornillador de punta plana en ángulo e 

insértelo en el orificio de sujeción.
2. Con el destornillador plano todavía colocado en el 

orificio de desbloqueo, quite el cable del agujero de 
inserción de la terminal.

3. Retire el cable del orificio de inserción del terminal con 
el destornillador insertado en el orificio de sujeción.

 Conexión al bloque de terminales Push-In Plus
● Conexión de cables con virolas y cables sólidos

Inserte el hilo macizo o la férula directamente en el bloque 
de terminales hasta que el extremo toque el bloque de 
terminales.
Si un hilo es difícil de conectar debido a que es demasiado 
delgado, utilice un destornillador de punta plana del mismo 
modo que al conectar un cable trenzado.
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 • No aplique una fuerza superior a 40 N (100 N para el bloque de terminales de salida de 
S8VK-WA96024) al bloque de terminales cuando inserte el cableado o cuando inserte un 
destornillador de punta plana en el orificio de liberación.

 • No intente conectar nada a los orificios de sujeción.
 • Cuando inserte un destornillador de punta plana en un orificio de sujeción, no incline ni tuerza el 

destornillador. El bloque de terminales podría estar dañado.
 • Introduzca el destornillador en los orificios de sujeción con un determinado ángulo. El bloque de 

terminales podría dañarse si el destornillador se introduce recto.
 • No permita que el destornillador plano caiga mientras lo sujeta en un orificio de sujeción.
 • No doble un cable más allá de su radio natural de flexión ni tire de él con excesiva fuerza. Si lo hace, 

se podría romper.
 • No introduzca más de un cable en el orificio de inserción del terminal.
 • No suelde de antemano los extremos de los cables. Si lo hace, no se podrá realizar la conexión correctamente.
 • Si existe una posibilidad de que la unidad esté sometida a vibraciones o impactos, use hilos con 

férulas o hilos trenzados.
 • Para permitir que se disipe el calor, retire siempre la hoja que cubre el producto para el cableado 

antes de conectar la alimentación.

 Ajuste de la tensión de salida
 • El regulador de tensión de salida (V.ADJ) podría dañarse si se gira con excesiva fuerza. No gire el 

regulador con fuerza excesiva.
 • Tras ajustar la tensión de salida, asegúrese de que la potencia o corriente de salida no superan la salida nominal.

 Indicador de ENTRADA OK
El indicador de ENTRADA OK se enciende cuando el voltaje de entrada supera el valor de límite inferior 
del rango permitido.
Nota: El voltaje se puede aplicar aunque el indicador no se encienda. Asegúrese de comprobar el voltaje 

de entrada cuando realice el cableado.

 Indicador de CC OK / Salida de señal
El indicador de CC OK se enciende cuando el voltaje de salida supera el 90% del voltaje nominal y se 
conduce el relé MOS FET interno (ACTIVADO).

Fig.1

Fig.3

Fig.4

Fig.3

OMRON no se hace responsable de la conformidad con las normas, códigos o regulaciones aplicables a 
la combinación de los productos en la aplicación del cliente o a la utilización del producto. Realizar todas 
las gestiones necesarias para determinar la aptitud del producto para los sistemas, aparatos y equipos con 
los que vaya a ser utilizado. Conocer y respetar todas las prohibiciones de uso aplicables a este producto. 
NO UTILICE NUNCA LOS PRODUCTOS PARA UNA APLICACIÓN QUE IMPLIQUE UN GRAVE 
RIESGO PARA LAS PERSONAS O COSAS, SI NO TIENE LA GARANTÍA DE QUE EL SISTEMA HA 
SIDO DISEÑADO PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS Y QUE EL PRODUCTO OMRON TIENE LA 
POTENCIA ADECUADA Y HAYA SIDO INSTALADO PARA LA UTILIZACIÓN PREVISTA DENTRO DEL 
EQUIPO O SISTEMA COMPLETO. 
Véase también el catálogo de Productos para conocer la Garantía y la Limitación de Responsabilidad.
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 EN50178
 • Los terminales de salida de c.c. (⑧ a ⑫) 

están aislados galvánicamente de los 
terminales de entrada (① a ⑥).

 • Categoría de sobretensión : III.
 • Este equipo es de protección clase 1.
 • Clase climática : 3K3
: según EN50178.

 UL62368-1, EN62368-1, 
CSA C22.2 No.62368-1

Según la categoría de sobretensión II

 EN62477-1
Según la categoría de sobretensión III

 EN61558-2-16/IEC61558-2-16
Asuntos relacionados con 
EN61558-2-16/IEC61558-2-16 

 • Fuente de alimentación en modo 
conmutado (SMPS):

 • Transformador aislante de seguridad 
resistente a cortocircuitos:

Fig.1

 Temperatura ambiente/
Temperatura del aire del entorno 

Máx. 55°C al 80% de carga, 40°C al 100% de 
carga (>40°C reducción de carga: 1,33%/K)

 Grado de contaminación
Uso en entorno de contaminación de grado 2.

 Entrada c.c.
 • Estándares de seguridad aplicados para una 

entrada de c.c. con UL62368-1, cUR (CSA 
C22.2 No.62368-1), EN/IEC62368-1, EN50178, 
EN/IEC62477-1, y EN/IEC61558-2-16.

 • Voltaje de entrada: 240 a 350 V c.c.(<280 V 
c.c. reducción de carga: 1,0%/V)

 Cumplimiento con RCM
La fuente de alimentación cumple con RCM 
como dispositivo industrial.
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 Montaje
 • Para los tipos de fijaciones, consulte la Fig. 2. Para información sobre el carril DIN, consulte el 

catálogo.

 Tolerancia del voltaje de entrada
Voltaje nominal:
Rango de entrada de c.a. permitido (trifásica/monofásica)
 • Modo de entrada CA: De -15 a +10% (de 170 a 264 V c.a.)
 • Cuando utilice una tensión de entrada inferior a 200 V c.a., reduzca la carga calculada con una 

reducción de potencia de 0,5 %/V.

 Ajuste de la tensión de salida
Ajuste por defecto: La tensión nominal
Rango de ajuste:  Ajustable con “V.ADJ” (⑯) en la superficie frontal del Producto entre 24 y 29,5 V 

del voltaje de salida nominal (24 a 28 V para S8VK-WA96024 únicamente).
Si se gira en dirección de las agujas del reloj se aumenta la tensión, y girando en sentido contrario se 
disminuye la tensión de salida.
Nota: El voltaje de salida puede aumentar más allá del rango de voltaje permitido cuando se realiza 

la operación "V.ADJ" (⑯). Cuando se ajusta el voltaje de salida, compruebe el voltaje de salida 
del producto y asegúrese que no se dañe la carga.

 Prueba de rigidez dieléctrica
Este producto está diseñado para soportar 3000 V c.a. durante un minuto entre terminales de entrada 
① a ⑥ juntos y terminales de salida ⑧ a ⑫ juntos. Durante la prueba, ajuste la corriente de corte 
para el dispositivo de prueba de tensión no disruptiva a 20 mA.
Notas:
 •  Si se aplica la tensión de ruptura dieléctrica completa de 3.000 V o se apaga con el interruptor del 

comprobador, la tensión de impulso generada puede dañar la fuente de alimentación.
Use el ajuste en el comprobador para aumentar y disminuir gradualmente el voltaje.

 •  Para prevenir daños, cortocircuite siempre todos los terminales antes de realizar la prueba.

 Prueba de resistencia de aislamiento
Cuando pruebe la resistencia del aislamiento, utilice un medidor de resistencia de c.c. a 500 V c.c.
Nota: Para prevenir daños, cortocircuite siempre todos los terminales antes de realizar la prueba.

 Protección contra sobretensión
El circuito de protección de sobrecarga reducirá automáticamente el voltaje de salida para 
cortocircuitos y sobrecorrientes con el fin de proteger la fuente de alimentación contra corrientes de 
cortocircuito y sobrecorrientes.
Cuando la corriente esté dentro del rango nominal, la función de protección contra sobrecarga se 
desactivará automáticamente.
Notas:
 •  Las piezas internas pueden deteriorarse o dañarse si se mantiene el estado de cortocircuito o 

sobrecorriente durante el funcionamiento. Antes de usarlo, asegúrese de comprobar que el 
indicador Iout > 100% no esté iluminado o que la salida de señal Iout > 100% esté DESACTIVADA.

 •  Las piezas internas pueden deteriorarse o resultar dañadas si el producto se utiliza para 
aplicaciones con frecuentes crestas de corrientes o sobrecargas en el extremo de carga. No utilice 
el producto para tales aplicaciones.

 Protección contra sobretensión
Cuando se emite un voltaje excesivo de aproximadamente el 130 % del voltaje de salida nominal o más, 
se corta el voltaje de salida, evitando daños a la carga por sobretensión. Para restablecer la fuente de 
alimentación, desconéctela durante al menos tres minutos y, a continuación, vuelva a conectarla.
Nota: No vuelva a conectar la alimentación hasta que se haya eliminado la causa de la sobretensión.
 Cumplimiento de la normativa de la UE
Consulte el catálogo y este manual de instrucciones para información en las condiciones de 
funcionamiento para cumplir con la normativa CEM.
  •  Advertencia: Cumple con la clase A en la entrada monofásica sin filtros externos.

El uso de este producto en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera puede provocar 
interferencias de radio.
Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado en sistemas residenciales conectado a 
suministros eléctricos comerciales o en entornos comerciales o de industria ligera. Si prevé utilizarlo 
en dichos entornos, tome las medidas adecuadas para protegerlo contra interferencias de radio.
Nota: La entrada monofásica para S8VK-WA96024 es conforme con la Clase B en el siguiente 

diagrama de configuración.

Fig.2

Fig.2

Fig.4

Manuel d’instructionsFR

OMRON Corporation
SHIOKOJI HORIKAWA, Shimogyo-Ku, Kyoto, 600-8530 Japan

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la S8VK-WA.
Ce manuel d'instructions apporte une description des fonctions, des performances 
et des méthodes d'application nécessaires à son utilisation.
• Assurez-vous qu'un spécialiste ayant une bonne connaissance de l'électricité soit 

chargé de sa manipulation.
• Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et vous assurer d'avoir bien 

compris le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
Gardez ce manuel à portée de main et utilisez-le comme référence pendant son utilisation.

Gracias por comprar el S8VK-WA. 
Este manual de instrucciones describe el funcionamiento, el rendimiento y los 
métodos de aplicación necesarios para utilizar el S8VK-WA.
• Asegúrese que la persona que utiliza el S8VK-WA sea un especialista que tiene 

los conocimientos de electricidad necesarios.
• Lea este manual de instrucciones y asegúrese de entender el funcionamiento del 

aparato antes de utilizarlo.
Conserve este manual de instrucciones a mano y consúltelo mientras utilice el producto.

2827685-5C (Side-B)

①, ② Borne d’entrée (L1/+) 
③, ④ Borne d’entrée (L2)
⑤, ⑥ Borne d’entrée (L3/-)
⑦ Borne PE (mise à la terre) (     )

(Une borne PE (mise à la terre) définie par les 
normes de sécurité en vigueur est utilisée. 
Assurez-vous d’une mise à la terre parfaite.)

⑧, ⑨ Borne de sortie c.c. (+V) 
⑩, ⑪, ⑫ Borne de sortie c.c. (–V) 

⑬ Indicateur INPUT OK (INPUT OK: vert)
⑭ Indicateur Iout > 100% (Iout > 100%: jaune)
⑮ Indicateur DC OK (DC OK: vert)
⑯ Potentiomètre de réglage de la tension 

de sortie (V. ADJ)
⑰ Borne de sortie du signal Iout > 100%
⑱ Borne de sortie du signal DC OK
⑲ Borne COM

①, ② Terminal de entrada (L1/+)
③, ④ Terminal de entrada (L2)
⑤, ⑥ Terminal de entrada (L3/-)
⑦ Terminal PE (puesta a tierra de protección) (      )

(A PE (puesta a tierra de protección) se usa 
un terminal estipulado en las normas de 
seguridad. Conectar completamente a tierra.)

⑧, ⑨ Terminal salida c.c. (+V)
⑩, ⑪, ⑫ Terminal salida c.c. (– V)

⑬ Indicador de ENTRADA OK (ENTRADA OK: verde)
⑭ Indicador Iout > 100% (Iout > 100%: amarillo)
⑮ Indicador de CC OK (CC OK: verde)
⑯ Potenciómetro de tensión de salida 

(V.ADJ)
⑰ Terminal de salida de señal Iout > 100% 
⑱ Terminal de salida de señal CC OK
⑲ Terminal COM

Normes de sécuritéFR
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 EN50178
 • Les bornes de sortie c.c. (⑧ à ⑫) sont isolées 

galvaniquement des bornes d’entrée (① à ⑥).
 • Classe de surtension : III.
 • Cette appareil répond à la classe 

de protection 1.
 • Classe climatique : 3K3
 : conformément à la norme EN50178.

 UL62368-1, EN62368-1, 
CSA C22.2 N° 62368-1

Conformément à la norme sur les surtensions, catégorie II.

 EN62477-1
Conformément à la norme sur les surtensions, catégorie III.

 EN61558-2-16/IEC61558-2-16
Notions relatives à EN61558-2-16/CEI61558-2-16 
 • Alimentation à découpage (SMPS) :

 • Transformateur d'isolement avec 
protection contre les courts-circuits :

 UL121201, CSA C22.2 N° 213

 CSA C22.2 N° 107.1
Attention: Pour Utilisation En Atmosphère 
contrôlée. Consulter La Notice Technique.

 Température ambiante / 
Température de l'air environnant 

Max. 55°C avec charge de 80 %, 40°C avec charge 
de 100 % (>40°C réduction de charge : 1,33 %/K)

 Degré de pollution
Utiliser en environnement de pollution de degré 2.

 Entrée CC
 • Les normes de sécurité s'appliquent à une 

entrée CC avec UL62368-1, cUR (CSA C22.2 N° 
62368-1), EN/IEC62368-1, EN50178, 
EN/IEC62477-1, et EN/IEC61558-2-16.

 • Tension d'entrée : 240 à 350 VCC (<280 
VCC réduction de charge : 1,0 %/V)

  Conformité à RCM
Le bloc d'alimentation est conforme au marquage 
RCM en tant qu'appareil industriel.

S

Precauciones para uso seguro

FR

Fig.1

Precaution d’usagepour la sécurité
 Lieu d’installation/stockage
 • Rangez le produit dans un endroit à la température ambiante de -40 à 85°C et l'humidité relative de 

95% maximum.
 • Prenez les mesures adéquates pour garantir une dissipation thermique appropriée afin d'augmenter la 

fiabilité à long terme du produit. 
Le produit est refroidi par convection naturelle. Montez-le de sorte que la convection d'air s'effectue 
autour du produit.

      1  Sens de circulation de l’air
      2  Espace au-dessus et en dessous du bloc d'alimentation : 23 mm min.
      *3  Espacement horizontal de 0 mm ou plus
 • Une courbe de réduction de charge différente de celle pour le montage standard doit être utilisée si 

l'espacement horizontal est inférieur à 15 mm.
 • Les éléments internes peuvent occasionnellement être détériorés ou détraqués. N'utilisez pas le 

produit dans des endroits en dehors des courbes de réduction de puissance.
 • Utilisez le produit dans un endroit où l'humidité relative est de 95% maximum.
 • Eviter les endroits exposés aux rayons directs du soleil.
 • N'utilisez pas le produit dans des endroits exposés aux projections de liquides, substances étrangères 

et gaz corrosifs.
 • Evitez les endroits soumis aux chocs ou aux vibrations. Éloignez le produit des contacteurs et autres 

pièces et dispositifs sources de vibrations.
 • Si le produit est utilisé dans une zone avec un bruit ou un courant électronique excessif, assurez-vous 

d'éloigner autant que possible le produit des sources de bruit.
 • Il existe un léger risque d'endommagement ou de destruction des composants internes en cas de 

diminution de la dissipation thermique. Ne desserrez pas les vis du bloc d'alimentation.

 Disposition/Câblage
 • Assurez-vous d’une mise à la terre parfaite : une borne de mise à la terre définie par les normes de 

sécurité en vigueur. Si la mise à la terre n'est pas parfaite, cela peut provoquer un choc électrique ou 
des dysfonctionnements.

 • Risque éventuel d’un petit feu. Assurez-vous que les bornes d’entrée et de sortie sont connectées correctement.
 • Il existe un risque éventuel d'incendie mineur. Lors du remplacement du produit, bien vérifier la 

tension de l'appareil et utiliser le produit approprié.
 • Pour éviter que les matériaux de câblage produisent de la fumée ou s'enflamment, vérifier les 

caractéristiques nominales des fils et utiliser les matériaux de câblage indiqués dans le tableau ci-dessous.

 Système de distribution de courant
Pour la connexion d'entrée, suivez la Fig. 4. Dans le cas d'un système triphasé à 4 fils, connectez les 3 
fils à L1/+, L2 et L3/- sans connecter le fil neutre.

 Disjoncteurs et fusibles recommandés
 • En cas de panne du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait se produire. Veillez à utiliser le 

disjoncteur ou le fusible recommandé.
 • Veillez à utiliser les disjoncteurs ou les fusibles recommandés suivants pour connecter l'entrée au produit 

afin de respecter les normes de sécurité et de garantir la sécurité lors de l'utilisation du produit.
 • Pour la connexion d'entrée, suivez la Fig. 4.
 • Seule une personne formée ou qualifiée est autorisée à changer le disjoncteur ou le fusible.

Remarque : Lors de l'utilisation de plusieurs appareils à l'aide d'un câble de raccordement, sélectionnez un 
disjoncteur ou un fusible en tenant compte du courant d'entrée et du courant d'appel.

Conditions d'utilisationFR
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 Montage
 • Pour les types de montage, se reporter à la Fig. 2. Pour des informations sur les rails DIN, se reporter 

au catalogue.

 Tolérance de tension d'entrée
Courant nominal :
200 à 240 VCA (triphasé/monophasé)
 • Plage d'entrée CA autorisée : -15 à +10 % (170 à 264 VCA)
 • Lors de l'utilisation d'une tension d'entrée inférieure à 200 VCA, réduisez la charge calculée avec une 

réduction de charge de 0,5 %/V.

 Réglage de la tension de sortie
Réglage par défaut : Tension nominale
Plage de réglage :  Réglable dans une plage de 24 à 29,5 V de la tension de sortie nominale à l'aide de “V.ADJ” 

(⑯) situé sur la face avant du produit (24 à 28 V pour le S8VK-WA96024 uniquement).
Si le bouton est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, la tension de sortie augmente, et si le 
bouton est tourné dans le sens inverse, la tension de sortie diminue. 
Remarque: La tension de sortie peut dépasser la plage de tension autorisée lorsque l'opération "'V.ADJ" (⑯) 

est effectuée. Lors d'un ajustement de la tension de sortie, vérifiez la tension de sortie du produit 
et assurez-vous que la charge n'est pas endommagée.

 Test de rigidité diélectrique
Le produit est conçu pour résister à 3 000 VCA pendant une minute entre les bornes d'entrée ① à ⑥ et 
entre les bornes de sortie ⑧ à ⑫. Lors du test, réglez la coupure de courant du dispositif de test de la 
tension de résistance sur 20 mA.
Remarques :
 •  Si la tension de rigidité diélectrique de 3 000 V est appliquée ou désactivée à l'aide du commutateur 

du testeur, la tension d'impulsion générée peut endommager le bloc d'alimentation.
Utilisez le réglage sur le testeur pour augmenter et diminuer progressivement la tension.

 •  Pour éviter tout dommage, assurez-vous de toujours mettre en court-circuit toutes les bornes avant d'effectuer le test.

 Test de résistance d’isolement
Lors du test de la résistance d'isolement, utilisez un mesureur de résistance pour courant continu réglé 
sur le calibre 500 VCC.
Remarque : Pour éviter tout dommage, assurez-vous de toujours mettre en court-circuit toutes les bornes 

avant d'effectuer le test.

 Protection contre les surcharges
Le circuit de protection contre les surcharges réduit automatiquement la tension de sortie pour les 
courts-circuits et les surintensités afin de protéger le bloc d'alimentation contre les courants de 
court-circuit et les surintensités. Lorsque le courant de sortie se trouve à l'intérieur de la plage nominale, 
la fonction de protection contre les surcharges est automatiquement annulée.
Remarques :
 • Les éléments internes peuvent être détériorés ou endommagés si un état de court-circuit ou de 

surintensité se poursuit pendant le fonctionnement. Bien vérifier que le indicateur Iout > 100 % n'est pas 
allumé ou que la sortie du signal Iout > 100 % est désactivée avant l'utilisation.

 • Des pièces internes pourraient être détériorées ou endommagées si le produit est utilisé dans des 
applications pour lesquelles la charge provoque fréquemment une pointe de courant ou de surcharge. 
N'utilisez pas le produit dans de telles applications.

 Protection contre les surtensions
Si une tension excessive d'environ 130 % de la tension de sortie nominale ou plus est émise, la tension de 
sortie est coupée afin d'éviter d'endommager la charge en raison d'une surtension. Pour remettre le bloc 
d'alimentation à zéro, mettez-le hors tension pendant au moins trois minutes, puis remettez-le sous tension.
Remarque : Ne remettez pas sous tension avant d'avoir éliminé la cause de la surtension.

 Conformité aux directives de l'UE
Se reporter au catalogue et à ce manuel d'instructions pour plus de détails sur l'état de fonctionnement 
pour la conformité à la directive CEM.
  • Avertissement : Conforme à la classe A en entrée monophasée sans filtres externes.

L'utilisation de ce produit dans un environnement résidentiel, commercial et industriel léger peut 
causer des interférences radio. Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation dans des systèmes 
résidentiels raccordés à des alimentations commerciales ou dans un environnement commercial ou 
industriel léger. Les utilisateurs qui prévoient une utilisation dans de tels environnements doivent 
mettre en oeuvre les mesures adéquates de protection contre les interférences radio.

   Remarque : L'entrée monophasée pour le S8VK-WA96024 est conforme à la classe B dans le schéma de 
configuration suivant.

Precaution d'usage pour une utilisation correcteFR

 Entorno de instalación/almacenaje
 • Almacene el producto a una temperatura de −40 a 85°C y una humedad del aire del 95% o menos.
 • Tome las medidas adecuadas para asegurar la disipación correcta del calor para incrementar la 

fiabilidad del producto a largo plazo.
El producto se refrigera por convección natural. Móntelo de modo que pueda tener lugar la 
convección del aire a su alrededor.
  1  Dirección de circulación de aire

      2  Espacio por encima y por debajo del producto: 23 mm min.
      3  Separación horizontal de 0 mm o más
 • Se deberá utilizar una curva de régimen diferente de la utilizada para el montaje estándar si la 

separación horizontal es inferior a 15 mm.
 • Los componentes internos pueden en algunos casos deteriorarse o romperse. No utilice el producto 

en zonas fuera de las curvas de régimen.
 • Utilice el producto con una humedad del 95% o inferior.
 • Evitar lugares donde el producto esté expuesto a luz solar directa.
 • No utilice el producto en ubicaciones en las que puedan acceder líquidos, materias extrañas o gases 

corrosivos al interior del producto.
 • Evite lugares sujetos a golpes o vibraciones. Instale el producto lejos de contactores y otras piezas y 

dispositivos que sean fuentes de vibraciones. 
 • Si el producto se emplea en un área con ruido electrónico excesivo o sobrecorrientes, asegúrese de 

alejar el producto el máximo posible del ruido y las fuentes de sobrecorriente.
 • Riesgo menor de deterioro y destrucción de componentes internos si la disipación de calor queda 

mermada. No afloje los tornillos de la unidad de suministro eléctrico.

 Cableado / Instalación
 • Asegure una puesta a tierra perfecta. Se utiliza un terminal de puesta a tierra protector conforme 

con las normas de seguridad. Si la puesta a tierra no es correcta, puede provocar choques 
eléctricos o disfunciones. 

 • Pueden producirse incendios menores. Asegúrese de que los terminales de entrada y salida están 
conectados correctamente.

 • Se pueden producir pequeños fuegos. Cuando encienda el producto, asegúrese de comprobar 
que el voltaje del equipo y el uso correcto del producto.

 • Para evitar la inflamación o el humo en los materiales de cables, confirme las calificaciones de 
cables y utilice los materiales de cables que se proporcionan en la siguiente tabla.

 Sistema de distribución de alimentación
Para la conexión de entrada, siga la Fig. 4. En el caso de un sistema trifásico de 4 hilos, sin conectar 
el neutro, conecte los otros 3 hilos a L1/+, L2 y L3/-.

 • Ne pas appliquer une force supérieure à 40 N au bornier de sortie (100 N pour le bornier de sortie du 
S8VK-WA96024) lors de l'insertion de fils ou d'un tournevis plat dans l'orifice de libération.

 • Ne rien pas tenter de raccorder dans les orifices de libération.
 • Lorsque vous insérez un tournevis plat pas dans un orifice de libération, n'inclinez pas ou ne faites 

pas tourner le tournevis. Le bornier peut être endommagé.
 • Insérer un tournevis de manière inclinée dans les orifices de libération. Le bornier peut être 

endommagé si le tournevis est inséré tout droit.
 • Ne pas laisser le tournevis plat tomber lorsqu'il est tenu dans un orifice de libération.
 • Ne pas plier un fil au-delà de son rayon de courbure naturel ou ne pas tirer dessus avec une force 

excessive. Cela peut entraîner la rupture des fils.
 • Ne pas insérer plus d'un fil dans chaque orifice d'insertion de borne.
 • Ne pas pré-souder les extrémités des fils. Cela peut empêcher une connexion correcte.
 • Si l’unité risque d’être soumise à des vibrations ou à des chocs, utiliser des fils avec des embouts de 

câblage ou des fils multibrins.
 • Pour permettre à la chaleur de se dissiper, enlevez toujours la feuille recouvrant le produit lors du 

câblage avant de le mettre sous tension.

 Réglage de la tension de sortie
 • Le potentiomètre de réglage de la tension de sortie (V.ADJ) pourrait être endommagé s'il est tourné 

avec une force inutile. Ne pas tourner le potentiomètre de réglage avec une force excessive.
 • Une fois le réglage de la tension de sortie terminé, s'assurer que la puissance de sortie ou le courant 

de sortie ne dépasse pas la puissance de sortie nominale ou le courant de sortie nominal.

 Indicateur INPUT OK
Le indicateur INPUT OK s'allume lorsque la tension d'entrée dépasse la valeur limite inférieure de la 
plage admissible.
Remarque : La tension peut être appliquée même si le indicateur ne s'allume pas. Bien vérifier la tension 

d'entrée lors du câblage.

 Indicateur/Sortie du signal DC OK
Le indicateur DC OK s'allume lorsque la tension de sortie est supérieure à 90 % de la tension de sortie 
nominale et que le relais MOS FET interne est alimenté (activé).

Type de fil recommandé :

Remarque : Utiliser des fils toronnés ou massifs en cuivre.
 Toutefois, des fils rigides ne peuvent pas être utilisés pour la borne de sortie du S8VK-WA96024.

● Conexión con cables trenzados
Utilice el siguiente procedimiento para conectar los cables 
al bloque de terminales.
1. Sujete un destornillador de punta plana en ángulo e 

insértelo en el orificio de sujeción.  
El ángulo debe estar entre 10° y 15°. 
Si el destornillador de punta plana se inserta 
correctamente, notará el muelle del orificio de sujeción.

2. Con el destornillador plano todavía colocado en el 
orificio de desbloqueo, introduzca un cable en el agujero 
de la terminal hasta que llegue al bloque de terminales.

3. Retire el destornillador de punta plana del orificio de 
sujeción.

● Comprobación de las conexiones
• Tras la inserción, tire suavemente del cable para asegurarse de que no se desprenda y de que 

el cable esté fijado firmemente al bloque de terminales. 
• Si utiliza la férula recomendada, parte del conductor puede estar visible una vez que el 

casquillo se introduzca en el bloque de terminales, pero se debe cumplir con la distancia de 
aislamiento del producto.

Adresse du contact

ES Dirección de contacto

Normas de seguridadES

FRANCE
OMRON ELECTRONICS S.A.S.

Phone: 0-825 825 679
Fax    : 33-1-4855-9086

SPAIN
 OMRON ELECTRONICS IBERIA S.A.U.
  Phone : 34-91-37-77-9-00
  Fax     : 34-91-37-77-9-56

S8VK-WAMODEL SWITCHING
POWER SUPPLY

Conformité à la classe I division 2 pour les endroits dangereux :
ADAPTÉ À UNE UTILISATION DANS DES ENDROITS DANGEREUX DE CLASSE I, DIVISION 2, 
GROUPES A, B, C ET D, OU DANS DES ENDROITS NON DANGEREUX UNIQUEMENT.
AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS DÉCONNECTER L'APPAREIL LORSQUE LE 
CIRCUIT EST SOUS TENSION, SAUF S'IL EST CERTAIN QUE LA ZONE NE CONTIENT PAS DE 
CONCENTRATION INFLAMMABLE.
AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - LA
SUBSTITUTION DE TOUT COMPOSANT PEUT NUIRE À LA CONFORMITÉ À LA CLASSE I, DIVISION 2.
CES APPAREILS SONT DES APPAREILS DE TYPE OUVERT QUI DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS 
DANS UN BOÎTIER ADAPTÉ À L'ENVIRONNEMENT ET QUI NE SONT ACCESSIBLES QU'À L'AIDE 
D'UN OUTIL OU D'UNE CLÉ.
Code de température: T4A (S8VK-WA24024)
 T4 (S8VK-WA48024)
 T4 (S8VK-WA96024)

 Disyuntores y fusibles recomendados
 • Durante el fallo del producto, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Asegúrese de 

utilizar el disyuntor o el fusible que se recomienda.
 • Para cumplir con las normas de seguridad y garantizar la seguridad durante el uso del producto, asegúrese 

de utilizar los siguientes disyuntores o fusibles recomendados para conectar la entrada al producto.
 • Para la conexión de entrada, siga la Fig. 4.
 • El disyuntor o fusible solo lo puede cambiar una persona con formación o experta.

Remarques :
 • Une tension de sortie peut être générée même si le indicateur ne s'allume pas. Bien vérifier la tension 

de sortie lors de la connexion à la charge.
 • La fonction de sortie de signal surveille la tension des bornes de sortie du produit. Veiller à mesurer la 

tension de la borne de charge lors de la vérification de l'état de la tension appliquée à la charge.
 • Si la tension de sortie est réglée sur moins de 90 % de la tension de sortie nominale, le indicateur 

peut s'éteindre et la sortie du signal peut être désactivée.

 Indicateur/Sortie du signal Iout > 100 %
Le indicateur Iout > 100 % s'allume lorsque le courant de sortie dépasse le courant de sortie nominal et 
que le relais MOS FET interne est alimenté (activé).
Remarque : Lors d'un court-circuit, le indicateur fonctionne par intermittence en raison de la fonction de protection 

contre les surcharges. Lorsque cela se produit, le indicateur clignote selon le fonctionnement intermittent 
et la sortie du signal Iout > 100 % est activée et désactivée de façon répétée. Le temps d'activation le 
plus court de la sortie du signal Iout > 100 % pendant le fonctionnement intermittent est de 5 ms.

 Spécifications des bornes de sortie du signal 
(entre la borne de sortie du signal DC OK et la borne COM, et entre la borne 
de sortie du signal Iout > 100 % et la borne COM)

30 VCC max., 50 mA max., tension résiduelle sous tension inférieure à 2 V, courant de fuite hors tension inférieur à 0,1 mA.
Remarques :
 • Le produit n'est pas équipé d'un circuit de limitation de courant interne, il faut donc s'assurer que le 

courant circulant aux bornes de sortie du signal ne dépasse pas 50 mA.
 • Bien vérifier que les bornes de sortie du signal fonctionnent normalement après le câblage.

 Se reporter au catalogue de produits pour plus de détails.

Notas:
 •  El voltaje se puede generar aunque el indicador no se encienda. Asegúrese de comprobar el voltaje 

de salida cuando se conecte a la carga.
 •  La función de salida de señal monitoriza el voltaje de los terminales de salida del producto. 

Asegúrese de medir el voltaje del terminal de carga cuando compruebe el estado del voltaje preciso 
que se aplica a la carga.

 •  Si el voltaje de salida se ajusta a menos del 90% del voltaje nominal, el indicador podría saltar y la 
salida de la señal se podría DESACTIVAR.

 Indicador/Salida de señal Iout > 100%
El indicador Iout > 100% se enciende cuando la corriente de salida supera la corriente nominal y se 
conduce el relé MOS FET interno (ACTIVADO).
Nota: Durante un cortocircuito, el indicador funcionará de manera intermitente debido a la función de 

protección contra la sobrecarga. Cuando sucede esto, el indicador parpadeará según la 
operación intermitente y la señal de salida Iout > 100% repetirá la ACTIVACIÓN y 
DESACTIVACIÓN. El tiempo de ACTIVACIÓN más corto de la salida de señal Iout > 100% 
durante la operación intermitente es de 5 ms.

 Especificaciones de los terminales de salida de señal 
(entre el terminal de salida de señal c.c. OK y el terminal COM, y entre el 
terminal de salida de señal Iout > 100 % y el terminal COM)

30 V c.c. máx., 50 mA máx., tensión residual con ON inferior a 2 V, corriente de fuga con OFF inferior a 0,1 mA.
Notas:
 •  El producto no está equipado con un circuito limitador de corriente interna, por lo que debe asegurarse 

de que la corriente que fluye a los terminales de salida de señal no supera los 50 mA.
 •  Asegúrese de comprobar que los terminales de salida de señal funcionan con normalidad después 

de realizar el cableado.

 Vea catálogo de productos para más información.

Nota: Cuando utilice varias unidades a través de un cable de conexión, seleccione un disyuntor o 
fusible teniendo en cuenta la corriente de entrada y la corriente de irrupción.

Triphasée
Monophasée

VCC
Triphasée
Monophasée

VCC
Triphasée
Monophasée

VCC

Disjoncteur : 240 VCA min., 4 à 20 A, Caractéristiques de type B, C ou D
Disjoncteur : 240 VCA min., 4 à 20 A, Caractéristiques de type B, C ou D
Fusible : Type à action rapide, 350 VCC min., 6 A
Disjoncteur : 240 VCA min., 4 à 20 A, Caractéristiques de type B, C ou D
Disjoncteur : 240 VCA min., 7 à 20 A, Caractéristiques de type B, C ou D
Fusible : Type à action rapide, 350 VCC min., 8 A
Disjoncteur : 240 VCA min., 8 à 20 A, Caractéristiques de type B, C ou D
Disjoncteur : 240 VCA min., 13 à 20 A, Caractéristiques de type B, C ou D
Fusible : Type à action rapide, 350 VCC min., 15 A

Modèle Entrée Éléments recommandés (par produit)

S8VK
-WA24024

S8VK
-WA48024

S8VK
-WA96024

8 mm
8 mm

10 mm

15 mm

10 mm

12 mm
12 mm

16 mm
14 mm

8 mm

10 mm
10 mm

12 mm
18 mm21 mm18 mm
18 mmNon recommandéNon recommandé

12 mm 15 mm

Longueur de dénudage

Type de fil recommandé Longueur des 
embouts Embouts de 

câblage utilisés
Embouts de 

câblage non utilisés

Longueur de dénudage recommandé

0.25 à 1,5 mm2/AWG24 à 16

2 à 2,5 mm2/AWG14

8 à 10 mm2/AWG8
14 à 16 mm2/AWG6

6 mm2/AWG10
3,5 mm2/AWG12

S8VK-WA24024
S8VK-WA48024
S8VK-WA96024
S8VK-WA24024
S8VK-WA48024
S8VK-WA96024
S8VK-WA24
S8VK-WA24

0,34 à 2.5
0,5 à 2,5
0,75 à 2,5
2 à 2,5
3,5 à 6
8 à 16
0,25 à 2,5
2 à 2,5

22 à 14
20 à 14
18 à 14
14
12 à 10
8 à 6
24 à 14
14

(AWG)(mm2)
Borne Modèle Type de fil recommandé

Entrée

Sortie

Sortie du signal/COM
PE (mise à la terre)

10 à 15°

Tournevis plat

10 à 15°

1 3

2

● Connexion de fils multibrins
Utiliser la procédure suivante pour connecter les fils au bornier.
1. Tenir un tournevis plat incliné et l'insérer dans l'orifice de 

libération.  
L'angle d'inclinaison doit être entre 10° et 15°.
Si le tournevis plat est inséré correctement, il entre en 
contact avec le ressort dans l'orifice de libération.

2. À l'aide d'un tournevis à lame plate inséré dans le trou de 
dégagement, insérer le fil dans le trou de borne jusqu'à ce 
qu'il entre en contact avec le bornier.

3. Retirer le tournevis plat de l'orifice de libération.

Tournevis plat

3 fases
Monofásico

V c.c.
3 fases

Monofásico
V c.c.

3 fases
Monofásico

V c.c.

Disyuntor: 240 V c.a. min., 4 à 20 A, Tipo B, C o D características
Disyuntor: 240 V c.a. min., 4 à 20 A, Tipo B, C o D características
Fusible: Tipo de acción rápida, 350 V c.c. min., 6 A
Disyuntor: 240 V c.a. min., 4 à 20 A, Tipo B, C o D características
Disyuntor: 240 V c.a. min., 7 à 20 A, Tipo B, C o D características
Fusible: Tipo de acción rápida, 350 V c.c. min., 8 A
Disyuntor: 240 V c.a. min., 8 à 20 A, Tipo B, C o D características
Disyuntor: 240 V c.a. min., 13 à 20 A, Tipo B, C o D características
Fusible: Tipo de acción rápida, 350 V c.c. min., 15 A

Modelo Entrada Elementos recomendados (Por producto)

S8VK
-WA24024

S8VK
-WA48024

S8VK
-WA96024

S8VK-WA24024
S8VK-WA48024
S8VK-WA96024
S8VK-WA24024
S8VK-WA48024
S8VK-WA96024
S8VK-WA24
S8VK-WA24

0,34 hasta 2.5
0,5 hasta 2.5
0,75 hasta 2.5
2 hasta 2,5
3,5 hasta 6
8 hasta 16
0,25 hasta 2,5
2 hasta 2,5

22 hasta 14
20 hasta 14
18 hasta 14
14
12 hasta 10
8 hasta 6
24 hasta 14
14

Entrada

Salida

Salida de señal/COM
PE (puesta a tierra de protección)

Nota: Utilice cables de cobre trenzado o sólido.
 No obstante, no podrán utilizarse cables sólidos para el terminal de salida de S8VK-WA96024.

(AWG)(mm2)
Terminal Modelo Tipo de cable recomendado

8 mm
8 mm

10 mm

15 mm

10 mm

12 mm
12 mm

16 mm
14 mm

8 mm

10 mm
10 mm

12 mm
18 mm21 mm18 mm
18 mmNo recomendadoNo recomendado

12 mm 15 mm

Tipo de cable recomendado Con manguitos Sin manguitos
Longitud de desaislado recomendado

0.25 hasta 1,5 mm2/
AWG24 hasta 16
2 hasta 2,5 mm2/AWG14

8 hasta 10 mm2/AWG8
14 hasta 16 mm2/AWG6

6 mm2/AWG10
3,5 mm2/AWG12

Longitud de 
casquillo

LL

NN

L’ L1/+

L3

PEPE -V

+V

N’

Filtre de bruit (S8V-NFS206)

Filtre à pince
(fabriqué par SEIWA : 
E04SR301334)

Filtre à pince
(fabriqué par SEIWA : 
E04SR401938)

S8VK-WA96024

Charge

LL

NN

L’ L1/+

L3

PEPE -V

+V

N’

Filtro de ruido (S8V-NFS206)

Filtro de pinza
(fabricado por SEIWA: 
E04SR301334)

Filtro de pinza
(fabricado por SEIWA: 
E04SR401938)

S8VK-WA96024

Carga

Tipo de cable recomendado:

MANUAL DE INSTRUCCIONESES

Precauciones de empleoES

Guía de símbolos de advertencia

PRECAUCION Indica información que, de no ser respetada, podría provocar heridas 
leves o graves, daños a la propiedad o fallos de funcionamiento.

ADVERTENCIA
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar lesiones menores o moderadas o incluso lesiones graves o la 
muerte. Además, podrían producirse importantes daños materiales.

• Existe un riesgo ocasional de choque eléctrico, incendio o fallo del aparato. No 
desmonte,modifique o repare el aparato; no toque sus piezas internas.

Si el cable se desconecta del bloque de terminales puede producirse una descarga eléctrica. 
Cuando conecte los hilos al bloque de terminales, inserte el hilo macizo o la férula 
directamente en el bloque de terminales hasta que el extremo toque el bloque de terminales.

Durante el fallo del producto, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. 
Asegúrese de utilizar el disyuntor o el fusible que se recomienda.

• La superficie muy caliente puede provocar quemaduras. No toque el producto con 
la alimentación conectada ni inmediatamente después de desconectarla.

• Existe un riesgo ocasional de choque eléctrico, incendio o fallo del aparato. No deje 
entrar trozos de metal, conductores, chatarras de cables o virutas generados 
durante el proceso de montaje en el aparato.

• Si se dispara el disyuntor o se suelda el fusible, es posible que el equipo haya 
sufrido un fallo grave. No vuelva a conectar la entrada.

• Podría resultar levemente herido por un choque eléctrico. No toque los terminales 
cuando la corriente está conectada.  La tensión de funcionamiento como ser de 370 
V máx. en el interior. Esta tension también puede estar disponible 30 s después de 
haber desconectado el interruptor.

• Clave de las Indicaciones de seguridad
ADVERTENCIA

PRECAUCION

ES

Destornillador de punta plana

10 hasta 15°

Orificio del terminal (inserción) 

Orificio de 
sujeción

Virolas y 
cables sólidos

Precauciones para uso correctoES
Destornillador de punta plana

10 hasta 15°

Le S8VK-WA24024 est illustré dans le dessin de vue complète.
El S8VK-WA24024 se muestra en el dibujo de vista general.

Nomenclature / Descripción

NomenclatureFR

DescripciónES

Fig.1

Fig. 3Fig. 2 Montage Standard / 
Montaje Estándar

Montage / Montaje

S8VK-WA24024
S8VK-WA48024
S8VK-WA96024

2

2

1

33

1

1 1 1

1

Fig. 4

TN-S

Système de distribution de courant /
Sistema de distribución de alimentación

TN-C TT

IT

Fusible/
Fusible

Monophasé /
 Monofásico VCC/V c.c.

Disjoncteur/
Disyuntor

Disjoncteur/
Disyuntor

Disjoncteur/
Disyuntor

Disjoncteur/
Disyuntor

Disjoncteur/
Disyuntor

L1
L2
L3
N
PE

PEN
L3
L2
L1 L1

L2
L3
N

Monophasé / 
Monofásico

Disjoncteur/
Disyuntor

1 3

2

 Déconnexion des fils du bornier Push-In Plus
Utiliser la procédure suivante pour déconnecter les fils du bornier.
La même méthode est utilisée pour déconnecter les fils multibrins, 
les fils rigides et les embouts de câblage.
1. Tenir un tournevis plat incliné et l'insérer dans l'orifice de 

libération.
2. À l'aide d'un tournevis à lame plate inséré dans le trou de 

dégagement, retirer le fil du trou d'insertion de borne.
3. Retirer le fil de l'orifice d'insertion de la borne avec le tournevis 

inséré dans l'orifice de libération.

● Vérification des connections
• Après avoir inséré le fil, tirer doucement sur le fil pour vérifier qu'il ne se détache pas et qu'il est 

solidement fixé au bornier. 
• Si vous utilisez l'embout de câblage recommandé, une partie du conducteur peut être visible après l'insertion 

de l'embout de câblage dans le bornier, mais la distance d'isolation du produit est toujours remplie.

● Connexion des fils à l'aide d'embouts de câblage et de fils rigides
Insérer le fil rigide ou l'embout de câblage tout droit dans le 
bornier jusqu'à ce que l'extrémité touche le bornier.
Si un fil trop fin est difficile à connecter, utiliser un tournevis 
plat comme lors de la connexion d'un fil multibrins.

 Connexion au bornier Push-In Plus

1 3

2

1 3

2

OMRON ne sera pas responsable de la conformité avec toutes normes, codes ou règlements qui 
s’appliquent à l’association des produits dans l’application du client ou à l’utilisation du produit. 
Prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer l’adéquation du produit vis-à-vis des 
systèmes, machines et équipements avec qui il sera utilisé.
Connaître et respecter toutes les interdictions d’usage applicables à ce produit.
NE JAMAIS UTILISER LES PRODUITS POUR UNE APPLICATION PRESENTANT UN RISQUE 
SERIEUX POUR LA VIE OU LES BIENS SANS S’ASSURER QUE LE SYSTEME ENTIER A ETE 
CONÇU POUR FAIRE FACE AUX RISQUES ET QUE LE PRODUIT OMRON EST EVALUE ET 
INSTALLE CONVENABLEMENT POUR L’USAGE ENVISAGE DANS L’ENSEMBLE DE 
L’EQUIPEMENT OU DU SYSTEME.
Voir également le catalogue des produits pour la garantie et les limites de la responsabilité.

FR Guide des symboles d’avertissement

PRECAUTION

  Indications de sécurité

• Un choc électrique mineur, un incendie ou une panne de l'appareil pourrait 
survenir. Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas l'appareil ni ne 
touchez jamais l'un de ses éléments internes.

• Risque occasionnel d’une légère brûlure. Ne pas toucher au produit pendant qu’il 
est sous tension ou immédiatement après la mise hors tension. 

• Risque occasionnel de blessures légères suite à un choc électrique. Ne touchez 
pas les bornes lorsque le produit est sous tension.

   La tension de travail peut être de 370 V max. à l'intérieur. Cette tension peut aussi 
être disponible 30 s après la coupure de courant.

• Risque occasionnel de léger choc électrique, d'incendie ou de panne du produit. 
Ne laissez pas entrer des morceaux de métal, des conducteurs, des chutes ou des 
copeaux générés lors du montage.

• Si le disjoncteur est déclenché ou le fusible a grillé, il est possible qu'une panne 
grave se soit produite au niveau de l'équipement. Ne remettez pas sous tension.

AVERTISSEMENT

Un choc électrique est susceptible de se produire si un fil est débranché du bornier.
Lors de la connexion des fils au bornier, insérer le fil rigide ou l'embout de câblage 
tout droit dans le bornier jusqu'à ce que l'extrémité soit en contact avec le bornier.

En cas de panne du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait se produire. 
Veillez à utiliser le disjoncteur ou le fusible recommandé.

AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle 
n'est pas évitée, entraînera des blessures mineures ou 
modérées, ou peut entraîner des blessures graves ou la mort. De 
plus, elle peut entraîner des dommages matériels importants.

PRECAUTION
Indique les faits qui, si ces informations ne sont pas prises en 
compte, pourraient entraîner des blessures relativement graves ou 
légères, un dégât matériel ou des anomalies de fonctionnement.

Orifice 
(d'insertion) 
de borne

Orifice de 
libération

Embouts de câblage 
et fils rigides

S8VK-WA24 : Bornier d'entrée/Bornier PE
S8VK-WA24024 : Bornier de sortie c.c.
S8VK-WA48024 : Bornier de sortie c.c.
S8VK-WA24 : Bornier de sortie du 

signal/Bornier COM

S8VK-WA96024 : Bornier de sortie c.c.

S8VK-WA24: Bloque de terminales de 
entrada/Bloque de terminales de PE

S8VK-WA24024: Bloque de terminales de salida de CC
S8VK-WA48024: Bloque de terminales de salida de CC
S8VK-WA24: Bloque de terminales de señal de 

salida/Bloque de terminales de COM

S8VK-WA96024: Bloque de terminales 
de salida de CC

0,4 mm

φ 2,5 mm

2,5 mm

Vue de côté Vue de face

0,6 à 0,8 mm

φ 4,0 mm

4,0 mm

Vue de côté Vue de face

 Tournevis plat recommandé
Utiliser un tournevis plat pour connecter et déconnecter les fils.
Utiliser le tournevis plat indiqué ci-dessous.

0,4 mm

φ 2,5 mm

2,5 mm

Lateral Frontal

0,6 a 0,8 mm

φ 4,0 mm

4,0 mm

Lateral Frontal

 Destornillador de punta plana recomendado
Utilice un destornillador de punta plana para conectar y extraer cables.
Utilice el destornillador de punta plana que se muestra a continuación.

Longitud de desaislado

L1
(L2)
L3
PE

L
N

PE

L1
L2
L3

+
-

PE


